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В настоящее время в электроэнергетике Республики Беларусь и стран СНГ около 
половины всего объема каналов в сети связи электроэнергетики составляют каналы 
высокочастотной (ВЧ)-связи по линиям электропередачи (ЛЭП). При построении 
сложных ВЧ-каналов связи (типа предприятие электрических сетей (ПЭС) – под-
станция) широко применяется многоканальная ВЧ-аппаратура связи по ЛЭП типа: 
АСК-3, АВС-3, СПИ-244, АВС-ВЛ3. В большинстве случаев в каналах она исполь-
зуется для осуществления функций переприема на промежуточных подстанциях по 
4-проводному окончанию с выделением при необходимости одного канала телефон-
ной связи. На оконечных подстанциях устанавливается одноканальная ВЧ-аппа-
ратура типа: АСК-1, АВС-1, СПИ-122, АВК. 
Типичная схема построения сложного ВЧ-канала связи приведена на рис. 1а, где 
А – головное предприятие электрических сетей; В – подстанция переприема; С-
подстанции переприема с выделением 1-го канала связи; Д, Е – оконечные подстан-
ции с выделением 2-го и 3-го каналов связи; АТС – автоматическая телефонная 
станция (типа «Квант», «ESK-400/25» и т.п.); АУ-Ц – многоканальная цифровая ап-
паратура кабельной связи (типа «BD-30», «TN-12», «ИКМ-15/30» и т.п.); АУ-3, АУ-
1-ВЧ-аппаратура связи по ЛЭП трехканальная и одноканальная (типа «АСК-3», 
«АВС-3», «АВС ВЛ3», «АСК-1», «АВС-1», «АВК» и т.п.), соответственно. 
В энергосистеме республики практически все существующие сложные ВЧ-ка-
налы связи (до 95 %) (значение ПЭС – подстанция) построены с применением мно-
гоканальной аппаратуры АСК-3, функциональной особенностью построения кото-
рой является передача в канал для управления работой системы автоматической ре-
гулировки усиления (АРУ) общей контрольной частоты (КЧ) для всех каналов. По-
этому единственно возможным вариантом построения сложного ВЧ-канала связи с 
применением такой аппаратуры является хорошо известное схемное решение 
рис. 1а. 
В связи с тем, что аппаратура АСК-3 (1970 года выпуска) физически и морально 
устарела, в настоящее время производится ее частичная замена. Действуя зачастую 
«по старинке», энергетики-связисты производят лишь простую замену старой аппа-
ратуры новой типа АВС-3, АВС-ВЛ3. Однако, эта аппаратура характеризуется неза-
висимыми системами АРУ на каждый канал связи, что позволяет более рационально 
организовать старые и вновь вводимые каналы ВЧ-связи. Суть способа такова: по-
скольку аппаратура имеет независимые системы АРУ на каждый канал, то на под-
станции переприема С исключается необходимость устанавливать второй комплект 
трехканальной аппаратуры. Для выделения первого канала на подстанции С уста-
навливается одноканальная аппаратура, а для передачи информации на оконечные 
подстанции Д, Е организуются лишь ВЧ-обходы (структурная схема рис. 1б), функ-
циональная схема (рис. 2), где АО – аппаратура обработки; АП – аппаратура присое-
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динения; МУС – линейный усилитель мощности (типа «ЛУС-80»); РФ – режектор-

































































Рис. 1. Структурная схема сложного ВЧ-канала  связи: а) типичный  канал связи;  
б) переорганизованный канал связи 
Известно, что большая часть полезной мощности передатчика теряется на аппа-
ратуре обработки (АО) и присоединения (АП), на ВЧ-обходах, отпайках от линии 
электропередачи и т.п. А при организации каналов по схеме (рис. 1б) на подстанции 
переприема С не осуществляется усиление сигналов (в отличие от широко известной 
схемы построения рис. 1а), к тому же увеличивается общее количество аппаратуры 
обработки и присоединения, ВЧ-обходов, отпаек от ЛЭП, параллельно работающей 
аппаратуры и т.п. Все это может привести к значительному увеличению общего за-
тухания ВЧ-тракта и, в итоге, невозможности осуществления ВЧ-канала связи. По-
этому необходимо исследовать вопрос и установить критерий возможности осуще-
ствления ВЧ-канала связи, построенного по рис. 1б, определить максимальное воз-
можное затухание ВЧ-тракта с применением типичной аппаратуры связи на пере-
дающем и приемном конце. 
МЕХАНИКА И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 11
Для возможности осуществления ВЧ канала связи необходимо, чтобы выполня-
лось условие [1]: 
 
заппертр ААА −≤ ,                    (1) 
где трА  – затухание ВЧ-тракта (дБ); перА  – затухание, перекрываемое ВЧ-аппа-
ратурой связи (дБ); запА  – запас по перекрываемому затуханию (дБ) (принимается 
равным запА = 8,7 дБ). 
Максимальное возможное перекрываемое затухание основных типов ВЧ-аппа-
ратуры, применяемых для целей ВЧ-связи в энергетике, перА  приводится в таблице 
1 и зависит от мощности передатчика, количества каналов связи и подканалов теле-
механики, типа линейного тракта [2]. 
Таблица 1 






Уровень сигнала на 
выходе передатчика 
Rн=100 Ом, дБ 
перА , дБ для на-
пряжения, кВ 
перА - запА , дБ для 
напряжения, кВ 






1 1 36,1 23,9 24,4 57,4 48,7 36,5 48,7 40,0 27,8 
АСК-3, 
АВС-3 
3 3 27,0 14,8 15,2 48,3 39,6 27,4 39,6 30,9 18,7 
 
Затухания ВЧ-тракта канала Атр (дБ) определим по формуле:  
 


















/ ,   (3) 
где поА /  – затухание аппаратуры присоединения и обработки, (дБ); лтА - затухание 
линии электропередачи, (дБ); парА - затухание, вносимое параллельно включенной 
аппаратурой, (дБ); фрА .  – затухание разделительного фильтра, (дБ); кабА  – затуха-
ние ВЧ кабеля, (дБ); пфА .  – затухание фильтра присоединения, дБ; Аз  – затухание, 
вносимое заградителем, (дБ); промА  – затухание, вносимое аппаратурой уплотнения 
на обходе, (дБ); отвА  – затухание, вносимое ответвлением, (дБ); допА  – дополни-
тельное затухание (дБ); к n m i j l p, , , , , ,  – общее количество параллельно включенной 
аппаратуры, разделительных фильтров, ВЧ-кабелей, фильтров присоединения, загра-
дителей, аппаратуры уплотнения на обходе, ответвлений, соответственно, ВЧ-тракта 
канала связи. 
Тогда для рисунка 2 имеем: 


















поА / = 28 (дБ). 
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Рис. 2. Функциональная схема сложного ВЧ-канала связи 
В расчете поА /  принимается, что кабА =1дБ (для ВЧ-кабеля РК-75, f =500кГц, 
L=0,5 км) [3], пфА . =1,5 дБ (для широкополосных фильтров типа ФПУ, ФПМ, пас-
портные данные), Аз=1,5 дБ (для случая лфZ . =400 Ом, Rз=1000 Ом) [2], отвА =3,5 
дБ (заградитель один в рабочей фазе, Rз =1000 Ом) [2], допА =5,5 дБ (3,5 дБ на Г-
образный обход на подстанции С+ 2дб прочие затухания) [3]. 
Зависимость затухания линейного тракта от его протяженности Алт L( )  опреде-
лим по следующим формулам [1]: 
мфклт аaLLА Δ++⋅= 1)( α ;  
( ) ( )]1[
lg20 115.0 LjLмф ееВ
Аа ⋅Δ⋅−⋅Δ⋅− ⋅⋅+
⋅= βα ;  














−− ⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= fККfККα ,               (4) 
где L  – длина ВЧ-тракта, (км); ак  – концевое затухание модального канала (дБ); мфаΔ  
– затухание, обусловленное эффектом взаимодействия междуфазных волн на входе при-
емника, (дБ); ВА,  – коэффициенты, зависящие от схемы присоединения аппаратуры к 
проводам ЛЭП; 21, αα , 21, ββ  – коэффициенты затухания и фазовые коэффициенты 
модальных каналов, (дБ/км, рад/км); βα ΔΔ ,  – разность коэффициентов затухания и 
фазовых коэффициентов междуфазных модальных составляющих, (дб/км, 
рад/км); )2(1)1(1 , КК , )2(2)1(2 , КК  – коэффициенты затухания, обусловленные потерями 
энергии в проводах и земле; 43,КК  – коэффициенты, учитывающие влияние на затуха-
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ние  модальных  каналов  расщепления фазных проводов; m – относительная разность 
скоростей  в (1) и (2) каналах; ϑ1 – скорость распространения волны в канале, (км/с); 
f – рабочая частота канала, (Гц). 
Ниже, с использованием формул (4) и пакета программ МСАD, построены гра-
фические зависимости ( )(LАлт , см. рис. 3) для следующих случаев: схема присое-
динения аппаратуры – фаза-земля; тип линии: а) 35 кВ, б) 110 кВ; тип провода: 
а) АС70 (для ЛЭП 35 кВ), б) АС120 (для ЛЭП 110 кВ); расположение проводов: го-
ризонтальное (Г); схема присоединения приемника и передатчика: фаза А либо В 





































Рис. 3. Зависимость затухания линейного тракта от его протяженности ( )(LАлт ) 
при присоединении аппаратуры по схеме фаза-земля: а) ЛЭП 35 кВ, б) ЛЭП 110 кВ, 
для следующих случаев: А11(L) (А12(L)), А21(L) (А22(L)), А31(L) ( А32(L)) – зату-
хание линейного тракта при присоединении приемника и передатчика к фазе В (А) 
ЛЭП, для рабочих частот 1f =200 кГц, 2f =500 кГц, 13f =1000 кГц, соответственно 
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Необходимые для расчета значения )(LАлт  коэффициентов приведены в табли-
це 2 [3]:  
Таблица 2 
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Определим величину максимально возможного перекрываемого затухания ли-
нейного тракта линии электропередачи махлтА ,  протяженностью BCAB LLL +=  
для разных типов ЛЭП (35, 110 кВ) типичной аппаратурой ВЧ-связи (см. табл. 1) по 
формуле: позап АААА пермахлт /, −−≤  для следующих случаев: 
а) без установки дополнительного усилителя мощности; 
в) с установкой дополнительного усилителя мощности (типа ЛУС-80, УМ-100) 
на подстанциях В, Е, Д;  
с) с установкой двухстороннего промежуточного усилителя на подстанции С (ти-
па ЛУС-80). 
Результаты расчетов сведем в таблицу. 
Таблица 3 
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1. Полученные расчетные значения (табл. 3 и рис. 3) позволяют для каждого 
конкретного случая определить возможность осуществления сложного ВЧ-канала 
связи по способу рис. 2 и его схемную разновидность А, В, С следующим образом. 
По известному расстоянию между подстанциями В-С ( LВС ), С-Д ( LСД ) (С-Е 
( LСЕ )) (см. рис. 2), рабочей частоте канала ( f ), типу организуемого линейного 
тракта (ЛЭП 35, 110 кВ) и схеме подключения передатчика и приемника на концах 
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ЛЭП (к фазе А, либо В) по графику рис. 3а (для ЛЭП 35 кВ), рис. 3б (для ЛЭП 
110 кВ) определяется затухание линейного тракта Алт . По табл. 3 по значению 
Алт мах,  определяется возможность осуществления ВЧ-канала связи и его схемная 
разновидность по критерию Алт мах, ≥ Алт  (если линейный тракт образован раз-
личными типами ЛЭП, значение Алт мах, определяется для ЛЭП наибольшего на-
пряжения). В случае увеличения количества отпаек, принятых по рис. 2 между под-
станциями В-С и С-Д (С-Е) на N штук, значение затухания линейного тракта Алт  
необходимо увеличить в 3,5⋅N раза. 
2. В большинстве случаев сложные ВЧ-каналы связи типа ПЭС (подстанция для 
каналов республики) характеризуются небольшой протяженностью (расстояние 
LВС+ LСД  (рис. 2) составляет в среднем не более 50 км) и образуются по линейным 
трактам 35, 110 кВ, что позволяет организовать ВЧ-канал связи по рис. 2 схемной 
разновидностью А (без установки дополнительных усилителей), который характери-
зуется значительной экономией аппаратуры уплотнения на подстанции переприема 
С по сравнению с существующим широко использующимся способом организации 
ВЧ-канала связи (рис. 1а). 
Для каналов ВЧ-связи, характеризующихся большой протяженностью (расстоя-
ние LВС+ LСД >> 100 км) или наличием в канале высокого уровня помех (каналы 
по трактам ЛЭП 330 кВ и выше), наилучшим способом организации сложного кана-
ла по рис. 2 является схемное решение С (с установкой на подстанции С двухсто-
роннего усилителя типа ЛУС-80). При этом, перекрываемое затухание аппаратурой 
увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению с существующим, широко использующимся 
способом организации ВЧ-канала связи (рис. 1а). 
3. С эксплуатационной точки зрения канал связи, организованный по способу 
рис. 2, имеет следующие преимущества: 
а) при ремонте, настройке, регулировке канала связи оконечных подстанций (Д, 
Е) отпадает необходимость нахождения обслуживаемого персонала на подстанции 
С; 
б) каналы связи оконечных подстанций (Д, Е) являются независимыми от 3-ка-
нальной аппаратуры, устанавливаемой на необслуживаемой подстанции С (рис. 1а), 
что повышает общую надежность каналов связи. 
Несомненно, что организация канала связи по новому способу связана с некото-
рыми трудностями. 
Для возможности использования при организации ВЧ-канала по способу рис. 2 
старой аппаратуры связи необходимо осуществить перестройку аппаратуры на дру-
гие частоты рабочего диапазона, что связано со значительными сложностями. 
Использование промежуточного усилителя мощности для усиления сигналов на 
подстанции С переприема (рис. 2) связано с применением дополнительного обору-
дования, и в настоящее время по неизвестным причинам не нашло широкого приме-
нения в каналах связи энергосистем, что влечет за собой необходимость более де-
тального изучения влияния промежуточного усилителя на характеристики соседних 
каналов, параметров разноса частот приема передачи, величину перекрываемого за-
тухания и т.п. Однако из-за явного технико-экономического преимущества предла-
гаемый способ организации сложного ВЧ-канала связи в ближайшем будущем най-
дет свое широкое распространение. 
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